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SAÍDA

OBSERVAÇÃO

As tubulações aparente deverão ser pintadas de vermelho.
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LAJE/PISO

LAJE/PISO

INCÊNDIO

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO

Sem Escala

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NA LAJE

Sem Escala

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME.

DIREÇÃO DE FLUXO DE ROTA DE FUGA
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CONFORME NBR13434 - CONFORME PROJETO APROVADO
SÍMBOLO:RETANGULAR
FUNDO:VERDE
PICTOGRAMA:

ORIENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS

H= 1,80 m FOTOLUMINESCENTE

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, ALERTA, 

DETALHE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-FORMAS, DIMENSÕES E CORES 

PERIGO

INFLAMÁVEL

PERIGO

PROIBIDO

FUMAR

SINALIZAÇÃO DE PISO (VER DETALHE ESPECÍFICO)

CHAVE DE PARTIDA DIRETA

PORTA CORTA-FOGO
mantenha fechada

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBURIDA NO PISO 

SÍMBOLO:RETANGULAR
FUNDO:VERDE
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

MÁX 10CM

SÍMBOLO:RETANGULAR
FUNDO:VERDE
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE
SÍMBOLO:RETANGULAR
FUNDO:VERDE
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

ESCADA DE EMERGÊNCIA

SÍMBOLO:RETANGULAR
FUNDO:VERDE
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE PAVIMENT0

H= 1,80 m OU

H= 1,80 m

FIXADA ACIMA DA PORTA - MÁX 10CM

ACESSO DE ESCADA DE

EMERGÊNCIA

SÍMBOLO:RETANGULAR
FUNDO:VERDE
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO:VERMELHO
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

H= 1,80 m

SÍMBOLO: RETANGULO
FUNDO:VERMELHO
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

H= 1,80 m

SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO:VERMELHO
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

H= 1,80 m

SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO:VERMELHO
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULO
FUNDO:BRANCO , PRETO

PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

E VERMELHOPERIGO, INFLAMÁVEL

H= 1,80 m

SÍMBOLO: RETANGULO
FUNDO:BRANCO , PRETO

PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

E VERMELHOPERIGO, NÃO FUME

H= 1,80 m

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO:BRANCO 
PICTOGRAMA: PRETO 
FAIXA CIRCULAR E 

EM CASO DE INCÊNDIO

H= 1,80 m

NÃO USA O ELEVADOR

BARRA DIAMETRAL 
VERMELHO

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO:BRANCO 
PICTOGRAMA: PRETO 
FAIXA CIRCULAR E 
BARRA DIAMETRAL 
VERMELHO

PROIBIDO FUMAR

H= 1,80 m

VALVULA DE SUCÇÃO

VR

VS

TUBULAÇÃO QUE SOBE OU DESCE

SÍMBOLO: RETANGULO
FUNDO:VERMELHO
PICTOGRAMA:
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SAÍDA DE EMERGENCIA

H= 1,80 m

SÍMBOLO:RETANGULAR
FUNDO:VERDE
PICTOGRAMA:
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Detalhe 01 - Instalação da bomba/RTI

RETORNO

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TÍTULO DO DESENHO:

OCUPAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO:

PLANTA PREVENTIVOS

CPF:957.732.741-91

CREA 120012494-4

Engenheira de Segurança do Trabalho

Analuiza de Paula Santos

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

ENDEREÇO:

PRANCHA:

Nº PARCIAL / Nº TOTAL

1A/04

DATA:

ESCALA:

11/03/2022

1/125

 " SAÍDA DE EMERGÊNCIA"

LEGENDA DE PLACAS

DESCRIÇÃOSIMBOLOCÓDIGO QUANTIDADE

4

Extintor de incêndio 11

ALARME

DE INCÊNDIO

BOMBA

DE INCÊNDIO

SAÍDA

Placa de sinalização da botoeira do

alarme de incêndio

3

Placa de sinalização da botoeira da

bomba de incêndio

3

Placa de sinalização do abrigo da

mangueira e hidrante

3

1

Avisador Sonoro de Alarme de

Detecção de Incêndio

3

Sistema de hidrante

Luminária de emergencia tipo:

COMERCIAL

Sinalização de solo

3

14

30

Indicação dos sistemas de proteção contra

incêndios existentes na edificação

Esta edificação  esta dotada dos seguintes

Sistemas de Proteção Contra Incêndio:

. Acesso a Viaturas

. Controle de Materiais de Acabamento

. Iluminação de Emergência

. Saída de Emergência

. Sinalização de Emergência

.

Edificação de alvenaria

.

Em caso de emergência:

ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Policia Militar

. Alarme de Incêndio

. Resistência ao Fogo dos Elementos da Construção

. Hidrantes e Mangotinhos

.

. Brigada de Incêndio

. Extintores

Sistema de hidrante de recalque

Bomba de incêndio

Reserva técnica de incêndio

central de alarme

1

1

1

1

S3

100x300

(mm)

Sinalização de indicação de saída de

emergência

19

Sinalização de saída indicando o sentido para

esquerda 2

Sinalização de saída indicando o sentido para

direita

1

Extintor PORTÁTIL de incêndio a base de pó

químico seco

3

PQS 6 kg

AGUA 10L

Extintor PORTÁTIL de incêndio a base de

água pressurizada

5

S12

100x300

(mm)

S2

100x300

(mm)

S1

100x300

(mm)

M1

600x600

(mm)

E2

179x179

(mm)

E3

179x179

(mm)

E8

179x179

(mm)

E1

179x179

(mm)

E9

179x179

(mm)

E5

179x179

(mm)

E12

0

(mm)

S8

100x300

(mm)

Sinalização de saída de escada podendo ser

tanto para esquerda ou direita

1

PQS 10 kg

Extintor sobre rodas de incêndio a base de pó

químico seco

1

CO2 6KG

Extintor PORTÁTIL de incêndio a base de

gás carbônico

5

E5

179x179

(mm)

E5

179x179

(mm)

E5

179x179

(mm)

E5

179x179

(mm)

Detecção de fumaça

5

Detecção de fumaça entre piso

Detecção de Calor

Detecção de Calor entre piso

5

2

2

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45%%D, %%C63 mm

AutoCAD SHX Text
TAMPÃO %%C63 mm ENGATE RÁPIDO

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR %%C63mm, R5F x ENGATE RÁPIDO %%C63mm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
7      60      7

AutoCAD SHX Text
DETALHE REGISTRO DE RECALQUE

AutoCAD SHX Text
DETALHE HIDRANTE RECALQUE - FACHADA

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
FAIXA AMARELA

AutoCAD SHX Text
INTERIOR VERMELHO

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
1,80

AutoCAD SHX Text
BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE VIDRO

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DO HIDRANTE LIGA/DESLIGA

AutoCAD SHX Text
ELETRODITO ZINCADO - APARENTE

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO ZINCADO - APARENTE

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DO HIDRANTE LIGA/DESLIGA

AutoCAD SHX Text
ELETRODITO ZINCADO  - APARENTE

AutoCAD SHX Text
Passeio

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE EMERG.

AutoCAD SHX Text
30 LEDs 720 LUMENS

AutoCAD SHX Text
5,5

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
TESTE

AutoCAD SHX Text
CARGA

AutoCAD SHX Text
(LOW-HIGH)

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
TOMADA 127 Volts

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
S/ESCALA

AutoCAD SHX Text
AUTONOMIA 02 HORAS

AutoCAD SHX Text
POTÊNCIA MÍNIMA - 16W

AutoCAD SHX Text
3 LUXES P/ LOCAIS PLANOS 

AutoCAD SHX Text
5 LUXES P/ DESNÍVEIS 

AutoCAD SHX Text
H= 2,20m

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DAS SAÍDAS

AutoCAD SHX Text
PLACA DE SINALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
LETRAS FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
FUNDO VERDE COM

AutoCAD SHX Text
POTÊNCIA MÍNIMA - 16W

AutoCAD SHX Text
3 LUXES P/ LOCAIS PLANOS 

AutoCAD SHX Text
5 LUXES P/ DESNÍVEIS 

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE EMERG.

AutoCAD SHX Text
30 LEDs 720 LUMENS

AutoCAD SHX Text
TOMADA 127/220 V

AutoCAD SHX Text
H= 2,20m

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
H= 2,50m

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
OU SOLO COMPACTADO

AutoCAD SHX Text
REATERRO COM AREIA

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESPECÍFICO

AutoCAD SHX Text
h = CONFORME

AutoCAD SHX Text
e = 0.05m

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
LASTRO BRITA OU

AutoCAD SHX Text
EM CAMADAS

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO /CALÇADA

AutoCAD SHX Text
BERÇO EM AREIA

AutoCAD SHX Text
e = 0.1m

AutoCAD SHX Text
BASE

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO

AutoCAD SHX Text
%%UINSTALAÇÃO DE TUBO ENTERRADO

AutoCAD SHX Text
MAO FRANCESA 1.1/2"x3/16"

AutoCAD SHX Text
TUBO DE HIDRANTE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%USUPORTE DE TUBOS EM PILARES

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
PILAR

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
FERRO CANTONEIRA 1.1/2"x3/16"

AutoCAD SHX Text
PARA CONCRETO, %%C3/8"

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
TUBO DE HIDRANTE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
%%USUPORTE DE TUBOS EM PILARES 

AutoCAD SHX Text
GRAMPO TIPO "U", GALVANIZADO, DIÂMETRO CONFORME TABELA 1 DO DETALHE 1

AutoCAD SHX Text
GRAMPO TIPO "U", GALVANIZADO, DIÂMETRO CONFORME TABELA 1 DO DETALHE 1

AutoCAD SHX Text
NOTAS:  1) - A TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DEVERÁ SER ENTERRADA A 50 CM OU MAIS.  2) - TABELA DE PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO A FACE SUPERIOR DO TUBO EM ÁREAS INTERNAS:  EM ÁREAS DE TERRENO (SEM TRAFEGO), A PROFUNDIDADE MÍNIMA É DE 0,50m.  EM ÁREAS DE PASSEIO, A PROFUNDIDADE MÍNIMA É DE 0,50m.   EM ÁREAS COM TRÂNSITO DE VEÍCULOS LEVES, A PROFUNDIDADE MÍNIMA É DE 0,80m.       EM ÁREAS COM TRÂNSITO DE VEICULOS PESADOS, A PROFUNDIDADE MÍNIMA É DE 1,20m.

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICO

AutoCAD SHX Text
E TUBO GALVANIZADO 

AutoCAD SHX Text
%%USUPORTE DE TUBOS EM LAJE

AutoCAD SHX Text
TERRA NATURAL

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
OU SOLO COMPACTADO

AutoCAD SHX Text
REATERRO COM AREIA

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESPECÍFICO

AutoCAD SHX Text
h = CONFORME

AutoCAD SHX Text
e = 0.05m

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
LASTRO BRITA OU

AutoCAD SHX Text
EM CAMADAS

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO /CALÇADA

AutoCAD SHX Text
BERÇO EM AREIA

AutoCAD SHX Text
e = 0.1m

AutoCAD SHX Text
BASE

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO

AutoCAD SHX Text
%%UINSTALAÇÃO DE TUBO ENTERRADO

AutoCAD SHX Text
NOTAS:  1) - A TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DEVERÁ SER ENTERRADA ENTERRADA A 50 CM OU MAIS.  2) - TABELA DE PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO A FACE SUPERIOR DO TUBO EM ÁREAS INTERNAS:  EM ÁREAS DE TERRENO (SEM TRAFEGO), A PROFUNDIDADE MÍNIMA É DE 0,50m.  EM ÁREAS DE PASSEIO, A PROFUNDIDADE MÍNIMA É DE 0,50m.   EM ÁREAS COM TRÂNSITO DE VEÍCULOS LEVES, A PROFUNDIDADE MÍNIMA É DE 0,80m.       EM ÁREAS COM TRÂNSITO DE VEICULOS PESADOS, A PROFUNDIDADE MÍNIMA É DE 1,20m.

AutoCAD SHX Text
TERRA NATURAL

AutoCAD SHX Text
GRAMA OU BRITA

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
TOMADA DE 127 V

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
25   15     60       15   25

AutoCAD SHX Text
TAMPAO DE F%%dF%%d

AutoCAD SHX Text
30    15    40      15   30

AutoCAD SHX Text
H= 1,80m

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
H= 1,20m

AutoCAD SHX Text
H= 2,20m

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR DO ALARME

AutoCAD SHX Text
PLACA DE SINALIZAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
SIRENE BITONAL 120dB

AutoCAD SHX Text
TIPO QUEBRA VIDRO

AutoCAD SHX Text
TOMADA DE 127 V

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
DETALHE DDO ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE NA FACHADA SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DO HIDRANTE LIGA/DESLIGA

AutoCAD SHX Text
ELETRODITO ZINCADO - APARENTE

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO ZINCADO - APARENTE

AutoCAD SHX Text
ALTURA DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
ALTURA DE INSTALAÇÃO DE ACIONADORES, PLACAS DOS ACIONADORES E SIRENES SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
ALTURA DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
DO ACIONADOR

AutoCAD SHX Text
ARRUELA LISA

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO FENDA ROSCA

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO

AutoCAD SHX Text
BRAÇADEIRA

AutoCAD SHX Text
  CUNHA

AutoCAD SHX Text
ARRUELA LISA

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO 

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO

AutoCAD SHX Text
BRAÇADEIRA

AutoCAD SHX Text
  CUNHA

AutoCAD SHX Text
COM ANEL DE BORRACHA

AutoCAD SHX Text
PARA VEDAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PORCA SEXTAVADA %%C1/4"

AutoCAD SHX Text
ARRUELA LISA %%C1/4" E

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO COM CABEÇA

AutoCAD SHX Text
SEXTAVADA %%C1/4"x3/4"

AutoCAD SHX Text
PARA VEDAÇÃO

AutoCAD SHX Text
COM ANEL DE BORRACHA

AutoCAD SHX Text
AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
VERGALHÃO %%C1/4"

AutoCAD SHX Text
BRAÇADEIRA "D"

AutoCAD SHX Text
NOTA 2

AutoCAD SHX Text
ARRUELA LISA %%C1/4" 

AutoCAD SHX Text
EM AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
PORCA SEXTAVADA E

AutoCAD SHX Text
ARRUELA LISA %%C1/4" 

AutoCAD SHX Text
EM AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE

AutoCAD SHX Text
PORCA SEXTAVADA E

AutoCAD SHX Text
1 - DIMENSÕES EM MÍLIMETRO

AutoCAD SHX Text
2 - A ALTURA A SER DEFINIDA NA OBRA

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
FENDA ROSCA

AutoCAD SHX Text
BOMBA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
ALARME

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
%%c

AutoCAD SHX Text
INC

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
%%c

AutoCAD SHX Text
INC

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
316x158

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
S12

AutoCAD SHX Text
S8

AutoCAD SHX Text
S17

AutoCAD SHX Text
M4

AutoCAD SHX Text
240X120

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
125X250

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
125X250

AutoCAD SHX Text
E8

AutoCAD SHX Text
125X250

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
316x158

AutoCAD SHX Text
316x158

AutoCAD SHX Text
316x158

AutoCAD SHX Text
316x158

AutoCAD SHX Text
316x158

AutoCAD SHX Text
CHAVE

AutoCAD SHX Text
GERAL

AutoCAD SHX Text
CONSUMO

AutoCAD SHX Text
INCENDIO

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE

AutoCAD SHX Text
CEMAT

AutoCAD SHX Text
MEDICAO

AutoCAD SHX Text
ENTRADA GERAL

AutoCAD SHX Text
CHAVE

AutoCAD SHX Text
GERAL

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELETRICA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO: RETANGULAR 

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO: M1

AutoCAD SHX Text
FUNDO: COR CONTRASTANTE

AutoCAD SHX Text
PICTOG.: MENSAGEM ESCRITA

AutoCAD SHX Text
ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES

AutoCAD SHX Text
 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS:

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
        SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
        EM CASO DE EMERGÊNCIA:

AutoCAD SHX Text
    LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

AutoCAD SHX Text
      LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

AutoCAD SHX Text
HIDRANTES E MANGOTINHOS

AutoCAD SHX Text
ACESSO DE VIATURA

AutoCAD SHX Text
ALARME DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
BRIGADA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

AutoCAD SHX Text
EXTINTORES

AutoCAD SHX Text
RESISTÊNCIA AO FOGO DAS CONSTRUÇÕES

AutoCAD SHX Text
        SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
SIST. PROTEÇÃO C/ DESC. ATMOSFÉRICAS-SPDA

AutoCAD SHX Text
(X) NOVO

AutoCAD SHX Text
(  ) ATUALIZAÇÃO DE PSCIP Nº:

AutoCAD SHX Text
(  ) SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP Nº:

AutoCAD SHX Text
E -4 EDUCACIONAL E CULTURA FISICA

AutoCAD SHX Text
SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEGAMENTO E GESTÃO 

AutoCAD SHX Text
ESCOLA DE GOVERNO

AutoCAD SHX Text
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, BLOCO C, RUA III, CUIABÁ - MT

AutoCAD SHX Text
03.507.415/0004-97



VISTA FRONTAL

DET. SINALIZAÇÃO DE PISO

XX

XX

1
.
6

0

ABRIGO DE

EXTINTOR

Tubo de alimentação dos hidrantes

0201

01
07

03

07

14
11

12

15

09

13

16

01

02

03

04

05

06

07

Registro de gaveta 2.1/2"

Valvula de retenção 2.1/2"

União 2.1/2"

União 1.1/2"

Tê 90° de 2.1/2"

Cotovelo 45° de 1.1/2"

Cotovelo 90° 2.1/2"

08
Nipe de redução 2.1/2" para 1.1/2"

09
Nipe duplo 2.1/2"

10
Valvula de Alívio

11
Bomba d'água.

12
Motor elétrico.

13
Quadro de comando.

14
Tubulação galvanizada de 2.1/2"

15
Tubulação galvanizada de 1.1/2"

LEGENDA

16
Conduite 1"

BOMBA DE INCÊDIO

10

09
03

08
04

09
vai para rede

05

 dos hidrantes

06

SISTERNA CAPACIDADE 10.000 LITROS

TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0.90X0,90M

 CONCRETO ARMADO DE 0.25X0,25M

VALVULA DE 
RETENÇÃO

GAVETA

BOMBA DE INCÊDIO

VS

VAI PARA REDE DE

HIDRANTES

REGISTRO - 2.1/2"
SEMPRE ABERTO

RAMPA

S
o
b
e

I = 7,07%

RAMPA

I = 7,07%

CALÇADA

CORTE GUARDA CORPO - ESCADA

Escala:1/25

PLANTA BAIXA - RAMPA

Escala:1/25

VISTA LATERAL - RAMPA

Escala:1/25

PATAMAR

CORTE GUARDA CORPO - RAMPA

Escala:1/25

VISTA LATERAL - ESCADA

Escala:1/25

VISTA FRONTAL - ESCADA

Escala:1/25

PLANTA BAIXA - ESCADA

requinte 1.1/2 - 40 mm

requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)

ø
6
5

4

ø

6

5

ø

6

5

ø
6
5

ø
6
5

3

ø
6
5

2

ø

6

5

ø

6

5

ø
6
5

ø

6

5

VR

2.1/2"

ø

6

5

RG

2.1/2"

ø

6

5

ø

6

5

7.5CV R155

ø
6
5

1

RG

2.1/2"

ø

6

5

ø

6

5

ø
6
5

ø

6

5

ø

6

5

VSP

2.1/2"

ø
6
5

requinte 1.1/2 - 40 mm

requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)

ø
6
5

ø

6

5

ø

6

5

ø

6

5

requinte 1.1/2 - 40 mm

requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)

ø
6
5

ø

6

5

ø

6

5

ø
6
5

ø
6
5

RG

2.1/2"

2.1/2"

2.1/2"

ø

6

5

ø

6

5

ø
6
5

ø

6

5

ø

6

5

ø
6
5

ø

6

5

ø
6
5

ø

6

5

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TÍTULO DO DESENHO:

OCUPAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO:

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

ENDEREÇO:

PRANCHA:

Nº PARCIAL / Nº TOTAL

1B/04

DATA:

ESCALA:

PLANTA PREVENTIVOS

CPF:957.732.741-91

CREA 120012494-4

Engenheira de Segurança do Trabalho

Analuiza de Paula Santos

11/03/2022

1/100

AutoCAD SHX Text
MAX. 1.80

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
PLACA DE SINALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
SELO DE GARANTIA DA ABNT 

AutoCAD SHX Text
RÓTULO DO FABRICANTE

AutoCAD SHX Text
DE EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
MAX. 1.60

AutoCAD SHX Text
MIN. 0.20

AutoCAD SHX Text
1,60

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
FAIXA AMARELA

AutoCAD SHX Text
INTERIOR VERMELHO

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
1,80

AutoCAD SHX Text
MAX. 1.80

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
PLACA DE SINALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
SELO DE GARANTIA DA ABNT 

AutoCAD SHX Text
RÓTULO DO FABRICANTE

AutoCAD SHX Text
DE EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
MAX. 1.60

AutoCAD SHX Text
MIN. 0.20

AutoCAD SHX Text
DETALHE EXTINTOR SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALHE EXTINTOR SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÃO E PINTURA DE PISO DOS EXTINTORES SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SUPORTE PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ

AutoCAD SHX Text
ABRIGO PARA EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
Mureta

AutoCAD SHX Text
ÁREA EXTERNA

AutoCAD SHX Text
ABRIGO DE EXTINTOR EXTERNO SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
BASE CHUMBADA

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
DEGRAU

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9,90

AutoCAD SHX Text
1,27

AutoCAD SHX Text
9,90

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
GUIA DE BALISAMENTO

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
1,06

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
0,70

AutoCAD SHX Text
0,75

AutoCAD SHX Text
1,40

AutoCAD SHX Text
21,07

AutoCAD SHX Text
GUARDA CORPO ASSOCIADO

AutoCAD SHX Text
AO CORRIMAO DUPLO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
GUIA DE BALISAMENTO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
GUIA DE BALISAMENTO

AutoCAD SHX Text
GUARDA CORPO ASSOCIADO

AutoCAD SHX Text
AO CORRIMAO DUPLO

AutoCAD SHX Text
CORRIMAO DUPLO

AutoCAD SHX Text
CORRIMAO DUPLO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
BASE CHUMBADA

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
DEGRAU

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,70

AutoCAD SHX Text
0,92

AutoCAD SHX Text
1,11

AutoCAD SHX Text
7,12

AutoCAD SHX Text
8,17

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
1,58

AutoCAD SHX Text
1,58

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
SOBE

AutoCAD SHX Text
SOBE

AutoCAD SHX Text
PISO GRANITO PRETO

AutoCAD SHX Text
SÃO GABRIEL

AutoCAD SHX Text
PISO GRANITO PRETO

AutoCAD SHX Text
SÃO GABRIEL

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
1,10

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
1,10

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
TUBO DO GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
DE AÇO INOXIDÁVEL  1

AutoCAD SHX Text
½

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
TUBO DO CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
DE AÇO INOXIDÁVEL  1

AutoCAD SHX Text
½

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
3,65

AutoCAD SHX Text
1,23

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
0,28

AutoCAD SHX Text
1,35

AutoCAD SHX Text
3,65

AutoCAD SHX Text
1,91

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1,10

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
(X) NOVO

AutoCAD SHX Text
(  ) ATUALIZAÇÃO DE PSCIP Nº:

AutoCAD SHX Text
(  ) SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP Nº:

AutoCAD SHX Text
SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEGAMENTO E GESTÃO 

AutoCAD SHX Text
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, BLOCO C, RUA III, CUIABÁ - MT

AutoCAD SHX Text
03.507.415/0004-97

AutoCAD SHX Text
E -4 EDUCACIONAL E CULTURA FISICA

AutoCAD SHX Text
ESCOLA DE GOVERNO



SISTEMA FIEMT

OAB

CRM-MT

INCRA

PROCURADORIA GERAL

DE MATO GROSSO

TRIBUNNAL DE JUSTIÇA 

 DE MATO GROSSO

SEC. M,EIO AMBIENTE

 DE MATO GROSSO

SEPLAG

ASSEMBLÉIA

SEDUC

PARQUE DAS ÁGUAS

R

U

A

 

2

A

V

E

N

I

D

A

 

R

U

B

E

N

S

 

D

E

 

M

E

N

D

O

N

Ç

A

R

U

A

 

C

A

R

L

O

S

 

A

N

T

O

N

I

O

 

D

E

 

A

L

M

E

I

D

A

 

M

E

L

O

R

U

A

 

T

R

Ê

S

R

U

A

 

U

M

A

V

E

N

I

D

A

 

D

E

S

.

 

M

I

L

T

O

N

 

F

I

G

U

E

I

R

E

D

O

 

M

E

N

D

E

S

HOSPITAL CENTRAL

CRECI

CRECHE

CRA

SEBRAE

COMERCIAL

JUNTA 

R

U

A

 

5

SEPLAG

ESCOLA 

DE

GOVERNO

ENTRADA

E
N
T
R
A
D
A

S
A
ÍD
A

GOVERNADORIA

CASA CIVIL

SECOM

SETASC

CASA

MILITAR

VICE

GOV.

ESCOLA DE

GOVERNO

GERADOR

Rampa

Rampa

Rampa

GUARITA

G
U

A
R

I
T
A

SEPLAG

CGE

CASA CIVIL

RUA UM

A
V

E
N

I
D

A
 
D

E
S

E
M

B
R

A
G

A
D

O
R

 
C

A
R

L
O

S
 
A

V
A

L
O

N
E

R
U

A
 
 
J
Ú

L
I
O

 
D

O
M

I
N

G
O

S

D
E
 
C

A
M

P
O

S
 
"
S

E
O

 
F
I
O

T
E
"

TALUDE

ASSAD

C
E
P

R
O

M
A

T

RampaRampa

C
A

S
A

 
C

I
V

I
L

Rampa

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TÍTULO DO DESENHO:

OCUPAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO:

PLANTA DE SITUAÇÃO, LOCAÇÃO, COBERTURA, FACHADA E CORTE, ACESSO DE VIATURA E CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

ENDEREÇO:

PRANCHA:

Nº PARCIAL / Nº TOTAL

2A/04

DATA:

ESCALA:

CPF:957.732.741-91

CREA 120012494-4

Engenheira de Segurança do Trabalho

Analuiza de Paula Santos

11/03/2022

SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO Escala 1/1000

AutoCAD SHX Text
(X) NOVO

AutoCAD SHX Text
(  ) ATUALIZAÇÃO DE PSCIP Nº:

AutoCAD SHX Text
(  ) SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP Nº:

AutoCAD SHX Text
SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEGAMENTO E GESTÃO 

AutoCAD SHX Text
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, BLOCO C, RUA III, CUIABÁ - MT

AutoCAD SHX Text
03.507.415/0004-97

AutoCAD SHX Text
E -4 EDUCACIONAL E CULTURA FISICA

AutoCAD SHX Text
ESCOLA DE GOVERNO



DESCE

SALA

PROFESSORES

SAN. FEM.

SAN. MASC.

RECEPÇÃO 1 E

SECRETARIA

(03 LUGARES)

CIRCULAÇÃO

COPA

SALA CONHECIMENTO

(30 LUGARES)

Á=41,16m²

SALA

APRENDIZAGEM

Á=39,50m²

SALA CONEXÃO

(20 LUGARES)

Á=60,52m²

SALA TECNOLOGIA

(20 LUGARES)

Á=59,07m²

CIRCULAÇÃO

A = 26,28 m²

SAN. PNE

PLANTA BAIXA - LAYOUT

 TÉRREO

Escala:1/100

8
0
x
6
0

8
0

x
6

0
8

0
x
6

0
8
0

x
6
0

8
0

x
6

0
8

0
x
6

0

8
0
x
6

0

8
0

x
6

0
8

0
x
6

0

8
0
x
6

0

8
0

x
6

0
8

0
x
6

0

8
0
x
6
0

8
0

x
6

0
8

0
x
6

0

8
0
x
6
0

2
,
2
7
X

1
,
6
7
X

0
,
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0

x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6

0
8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6

0
8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

A
r
q
u
i
v
o
 
d
e
s
l
i
z
a
n
t
e
 
-
 
f
i
x
o

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

8
0
x
6
0

S
O

B
E

S
O

B
E

S
O

B
E

DESCE

CASA DE

BOMBA

HALL

ELEVADOR

SALA

INTERATIVA

SAN. FEM.

SAN. MASC.

RACK / TI

A=4,20 m²

SALA SABER

(42 LUGARES)

Á=52,66m²

CAFÉ

CIRCULAÇÃO

Á=10,65m²

HALL

Á=31,08m²

SUPERINT.

Á=14,63m²

Assessor

Á=7,38m²

COORDENAÇÃO DE GESTÃO

EDUCACIONAL

(13 LUGARES)

REUNIÃO

Á=19,85m²

Á=112,18 m²

T
E

L
H

A
 
M

E
T

Á
L
I
C

A

DESCE

PLANTA BAIXA - LAYOUT

PRIMEIRO PAV.

Escala:1/100

DESCE

LAJE

IMPERMEABILIZADA

HALL

ELEVADOR

W.C FEM.

Á=7,73 m²

W.C MASC.

Á=7,73 m²

PLANTA BAIXA - LAYOUT

 SUBSOLO

Escala:1/100

ESCADA E RAMPA DE METAL (EXISTENTES)
SOBE

Fosso

S
O

B
E

ARQUIVO E

BIBLIOTECA

Á=173,02 m²

SALA DO NOBREAK

Á=12,49 m²

DATA CENTER

Á=27,17 m²

Rampa metálica para

transporte de máquinas da TI

E. FACILITE

Á=6,89 m²

RACK

BASTIDOR OPTICO

COPA

Á=8,77 m²

C
A

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
D

E
 
A

Ç
O

 
G

A
L

V
A

N
I
Z

A
D

O

CALHA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO

CALHA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO

ESCADA E RAMPA DE METAL
DESCE

Painel - Brise Metálico

C
A

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
D

E
 
A

Ç
O

 
G

A
L

V
A

N
I
Z

A
D

O

Pele de vidro

Marquise -  ACM

RAMPA

I = 7,07%

RAMPA

I = 7,07%

CALHA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO

LAJE IMPERMEABILIZADA

Caim. 0,5%

Caim. 0,5%

CUMEEIRA METÁLICA

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

EXISTENTE

VOLUME = 5.000 LITROS

RESERVATÓRIO 

TELHA METÁLICA
 I=5%

TELHA METÁLICA
 I=5%

TELHA METÁLICA
 I=5%

Caim. 0,5%

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

RUFO METÁLICO

TELHA METÁLICA
 I=5%

RUFO METÁLICO

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

TELHA M
ETÁLICA

 I=
5%

COBERTURA CHAPA METÁLICA
ENVELOPADA  I=1%

COBERTURA CHAPA M
ETÁLICA

ENVELOPADA  I=
1%

CALHA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO

TELHA METÁLICA
 I=5%

RUFO METÁLICO

PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8863 RAT SILVER GREY OU
SIMILAR

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8802 SILVER GREY

OU SIMILAR

Ca
im

. 0
,5

%

TE
LH

A 
M

ET
ÁL

IC
A

 I=
5%

RUFO METÁLICO

RUFO METÁLICO

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

PLANTA DE COBERTURA

Escala:1/100

CALHA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO

Caim. 0,5%

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

PATAMAR

PASSARELA METÁLICA

APOIADA NA COBERTURA

PINGADEIRA METÁLICA

P
I
N

G
A

D
E

I
R

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A

P
I
N

G
A

D
E

I
R

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A

P
I
N

G
A

D
E

I
R

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A

0
,
5
0

0
,
6
0

5
,
1
9

5
,
8
1

0
,
5
0

4
,
4
0

8
,
8
5

8,85 5,50

5,95

2
,
0
0

4
,
8
8

0,60
0,60 6,38

6
,
4
5

6
,
0
0

6,38

2,18

1
2
,
6
0

6
,
0
1

5,01

17,93

1
2
,
9
0

0
,
5
5

0,55

6,15

1
,
2
2

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8802 SILVER GREY OU
SIMILAR

13,40

8
,
3
5

PASSARELA METÁLICA

APOIADA NA COBERTURA

PREVER LINHA DE VIDA

PREVER LINHA DE VIDA

PASSARELA METÁLICA

APOIADA NA COBERTURA

P
A

S
S

A
R

E
L

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A

A
P

O
I
A

D
A

 
N

A
 
C

O
B

E
R

T
U

R
A

LAJE

IMPERMEABILIZADA

RUFO METÁLICO

RUFO METÁLICO

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

1,64 1,85

0
,
5
0

1
,
5
0

2,50 3,85

12,30

PAREDE CORTA FOGO

CB

CB

CB

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TÍTULO DO DESENHO:

OCUPAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO:

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

ENDEREÇO:

PRANCHA:

Nº PARCIAL / Nº TOTAL

2B/04

DATA:

ESCALA:

PLANTA DE SITUAÇÃO, LOCAÇÃO, COBERTURA, FACHADA E CORTE, ACESSO DE VIATURA E CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

CPF:957.732.741-91

CREA 120012494-4

Engenheira de Segurança do Trabalho

Analuiza de Paula Santos

11/03/2022

1/100

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE ACABAMENTO PISO: INCOMBUSTÍVEL PAREDE: INCOMBUSTÍVEL TETO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE ACABAMENTO PISO: INCOMBUSTÍVEL PAREDE: INCOMBUSTÍVEL TETO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE ACABAMENTO PISO: INCOMBUSTÍVEL PAREDE: INCOMBUSTÍVEL TETO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE ACABAMENTO PISO: INCOMBUSTÍVEL PAREDE: INCOMBUSTÍVEL TETO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE ACABAMENTO PISO: INCOMBUSTÍVEL PAREDE: INCOMBUSTÍVEL TETO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE ACABAMENTO PISO: INCOMBUSTÍVEL PAREDE: INCOMBUSTÍVEL TETO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE ACABAMENTO PISO: INCOMBUSTÍVEL PAREDE: INCOMBUSTÍVEL TETO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE ACABAMENTO PISO: INCOMBUSTÍVEL PAREDE: INCOMBUSTÍVEL TETO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE ACABAMENTO PISO: INCOMBUSTÍVEL PAREDE: INCOMBUSTÍVEL TETO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
A=10.49m²

AutoCAD SHX Text
A=8.01m²

AutoCAD SHX Text
A = 15.54 m²

AutoCAD SHX Text
A = 13.75m²

AutoCAD SHX Text
A=4,29m²

AutoCAD SHX Text
Desce

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
A = 3,94 m²

AutoCAD SHX Text
A = 13,13 m²

AutoCAD SHX Text
A = 17.75 m²

AutoCAD SHX Text
A=9,93m²

AutoCAD SHX Text
A=9,94m²

AutoCAD SHX Text
A=7,68m²

AutoCAD SHX Text
Desce

AutoCAD SHX Text
1,50x1,50

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A = 13,13 m²

AutoCAD SHX Text
Sobe

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Corrimão existente

AutoCAD SHX Text
Guarda-corpo existente

AutoCAD SHX Text
Guarda-corpo existente

AutoCAD SHX Text
Guarda-corpo existente

AutoCAD SHX Text
Corrimão metálico (h=0,90)

AutoCAD SHX Text
Corrimão metálico (h=0,90)

AutoCAD SHX Text
Corrimão metálico (h=0,90)

AutoCAD SHX Text
Guarda-corpo metálico  (h=1,10)

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
PISO ELEVADO

AutoCAD SHX Text
PISO ELEVADO

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
PISO ELEVADO

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I = 12,5%

AutoCAD SHX Text
SERVIDORES

AutoCAD SHX Text
NOBREAKS

AutoCAD SHX Text
QUADRO TTA

AutoCAD SHX Text
RACK  01

AutoCAD SHX Text
RACK  02

AutoCAD SHX Text
RACK  03

AutoCAD SHX Text
RACK  04

AutoCAD SHX Text
RACK  05

AutoCAD SHX Text
PCF

AutoCAD SHX Text
PCF

AutoCAD SHX Text
PCF

AutoCAD SHX Text
Desce

AutoCAD SHX Text
BB

AutoCAD SHX Text
Corte

AutoCAD SHX Text
BB

AutoCAD SHX Text
Corte

AutoCAD SHX Text
Sobe

AutoCAD SHX Text
AA

AutoCAD SHX Text
AA

AutoCAD SHX Text
Corte

AutoCAD SHX Text
Corte

AutoCAD SHX Text
CC

AutoCAD SHX Text
Corte

AutoCAD SHX Text
CC

AutoCAD SHX Text
Corte

AutoCAD SHX Text
12,05

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
Corte

AutoCAD SHX Text
Corte

AutoCAD SHX Text
Guarda-corpo existente

AutoCAD SHX Text
Guarda-corpo existente

AutoCAD SHX Text
Corrimão existente

AutoCAD SHX Text
Guarda-corpo existente

AutoCAD SHX Text
(X) NOVO

AutoCAD SHX Text
(  ) ATUALIZAÇÃO DE PSCIP Nº:

AutoCAD SHX Text
(  ) SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP Nº:

AutoCAD SHX Text
SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEGAMENTO E GESTÃO 

AutoCAD SHX Text
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, BLOCO C, RUA III, CUIABÁ - MT

AutoCAD SHX Text
03.507.415/0004-97

AutoCAD SHX Text
E -4 EDUCACIONAL E CULTURA FISICA

AutoCAD SHX Text
ESCOLA DE GOVERNO



PELE DE VIDRO COM
VIDRO TEMPERADO
REFLEXIVO PRATA E

JANELAS
BASCULANTES

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8802 SILVER GREY OU
SIMILAR

MARQUISE ESTRUTURA

METÁLICA - REVESTIMENTO

EM ACM UNI T808 - GLOSSY BLUE

OU SIMILAR

PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8863 RAT SILVER GREY OU SIMILAR

REVESTIMENTO METÁLICO
HUNTER DOUGLAS - BRISE

SCREENPANEL J

#805 OU SIMILAR

ESCOLA DE GOVERNO

PINTURA ACRÍLICO
FOSCO

TINTA SUVINIL - COR
NÉVOA DA MANHÃ OU

SIMILAR

PELE DE VIDRO COM
VIDRO TEMPERADO
REFLEXIVO PRATA E
JANELAS
BASCULANTES

PINTURA ACRÍLICO
FOSCO

TINTA SUVINIL - COR
CINZA ESPACIAL OU

SIMILAR

FACHADA FRONTAL

Escala:1/100

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8802 SILVER GREY

OU SIMILAR

PINTURA ACRÍLICO
FOSCO

TINTA SUVINIL - COR
CINZA ESPACIAL OU

SIMILAR

PELE DE VIDRO COM
VIDRO TEMPERADO
REFLEXIVO PRATA E
JANELAS
BASCULANTES

GER.  SERV.

 ATEND. A TI

SALA CONHECIMENTO SALA TECNOLOGIA

COORD. DE GESTÃO EDUCACIONAL

SALA

PROFESSORES

RECEPÇÃO 1 E

SECRETARIA

HALL
CAFÉ

DATA CENTER

DATA CENTER

CENTRAL SERV.TI COPA

W.C FEM.

W.C MASC.

SALA TECNOLOGIA

CIRCUL.

COORD. GESTÃO

EDUCACIONAL

GUARDA CORPO

INOX - H =1.10 M

RAMPA

I = 7,07%

3
,
0

0

4
,
1

0

3
,
8

0

3
,
4

6

1
,
3

0

4
,
2

6

4
,
1

0

2
,
9

0

2
,
9

0

2
,
6

0

4
,
1

0

3
,
8

0

2
,
8

0

3
,
6

6

LAJE IMPERMEABILIZADA

RESERVATÓRIO E AR CONDICIONADO

GER.  SERV.

 ATEND. A TI

CIRCULAÇÃO

RECEPÇÃO 1 E

SECRETARIA

HALL
RACK / TI

GUARDA CORPO

INOX - H =1.10 M

GUARDA CORPO

INOX - H =1.10 M

RAMPA

I = 7,07%

PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8863 RAT SILVER GREY

OU SIMILAR

7
,
2

0
2

,
4

0

3
,
6

6

2
,
6

0

4
,
1

0
3

,
8

0

2
,
8

0

3
,
6

6

LAJE IMPERMEABILIZADA

RESERVATÓRIO E AR CONDICIONADO

CENTRAL SERVIÇOS

TI

COOD. ARQUIVISTA

SEPLAN

CIRCULAÇÃO

SALA CONEXÃO

CIRCULAÇÃO

REUNIÃO

1
4

,
7

6

1
4

,
7

6

1
3

,
3

5

1
3

,
2

6

1
3

,
2

6

1
4

,
8

5

1
3

,
3

5

1
4

,
8

5

4
,
1

8

7
,
3

8

2
,
1

0

3
,
6

0

5
,
7

1

3
,
0

8

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI T808

GLOSSY BLUE OU SIMILAR

PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8863 RAT SILVER GREY

OU SIMILAR

REVESTIMENTO EM ACM

UNI T808

GLOSSY BLUE OU SIMILAR

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8802 SILVER GREY

OU SIMILAR

2
,
7

0
0

,
3

0

1
,
8

3
1

,
4

8
0

,
5

0
1

,
5

8
1

,
4

8
1

,
0

5

0
,
9

0
1

,
4

0
1

,
8

0
0

,
9

0
1

,
4

0
1

,
5

0

CORTE CC

Escala:1/100

CORTE BB

Escala:1/100

CORTE AA

Escala:1/100

CORTE DD

Escala:1/100

0
,
7

0

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8802 SILVER GREY

OU SIMILAR

PINTURA ACRÍLICO
FOSCO

TINTA SUVINIL - COR
CINZA ESPACIAL OU

SIMILAR

ESTRUTURA COM
INCLINAÇÃO DE 1%

VER PROJETO DE ESTRUTURA
DO TELHADO

VER PROJETO DE
ESTRUTURA
DA RAMPA

VER PROJETO DE ESTRUTURA
DO TELHADO

VER PROJETO DE
ESTRUTURA
DA RAMPA

VER PROJETO DE ESTRUTURA
DO TELHADO

VER PROJETO DE ESTRUTURA
DO TELHADO

VER PROJETO DE ESTRUTURA
DO TELHADO

CASA DE

 BOMBA

1
,
5

0
0

,
1

0

VER PROJETO DE ESTRUTURA
DO TELHADO

GUARDA CORPO

INOX - H =1.10 M

GUARDA CORPO

INOX - H =1.10 M

ESCADA E GUARDA CORPO

EXISTENTES

VER PROJETO DE ESTRUTURA
DO TELHADO

HALL

ELEVADOR

HALL

ELEVADOR

HALL

ELEVADOR

HALL

ELEVADOR

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TÍTULO DO DESENHO:

OCUPAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO:

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

ENDEREÇO:

PRANCHA:

Nº PARCIAL / Nº TOTAL

2C/04

DATA:

ESCALA:

PLANTA DE SITUAÇÃO, LOCAÇÃO, COBERTURA, FACHADA E CORTE, ACESSO DE VIATURA E CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

CPF:957.732.741-91

CREA 120012494-4

Engenheira de Segurança do Trabalho

Analuiza de Paula Santos

11/03/2022

1/100

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
3,75

AutoCAD SHX Text
8,05

AutoCAD SHX Text
3,75

AutoCAD SHX Text
3,59

AutoCAD SHX Text
3,75

AutoCAD SHX Text
8,05

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
3,75

AutoCAD SHX Text
8,05

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
3,75

AutoCAD SHX Text
8,05

AutoCAD SHX Text
2,84

AutoCAD SHX Text
7,14

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
1,75

AutoCAD SHX Text
12,05

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
2,01

AutoCAD SHX Text
2,01

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
TETO: INCOMBUSTÍVELINCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
FACHADA:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE:INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
PISO: INCOMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
(X) NOVO

AutoCAD SHX Text
(  ) ATUALIZAÇÃO DE PSCIP Nº:

AutoCAD SHX Text
(  ) SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP Nº:

AutoCAD SHX Text
SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEGAMENTO E GESTÃO 

AutoCAD SHX Text
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, BLOCO C, RUA III, CUIABÁ - MT

AutoCAD SHX Text
03.507.415/0004-97

AutoCAD SHX Text
E -4 EDUCACIONAL E CULTURA FISICA

AutoCAD SHX Text
ESCOLA DE GOVERNO



E2
358

ø6
5 

A
ÉR

EO

ø6
5 

A
ÉR

EO

E5358

RTI-CAIXA

PVC ENTERRADA

10m3

7.5CV

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

E3
358 E8

358

H3

E1
358

E5
358

E5
358

H1
- D

es
fa

vo
rá

ve
l

E1
358

E3
358 E8

358

E2
358

E3
358

E8
358 H2- D

esfavorávelE1
358

E5
358

E5
358

SALA

INTERATIVA

DESCE

SAN. FEM.

SAN. MASC.

RACK / TI

A=4,20 m²

SALA SABER

(42 LUGARES)

Á=52,66m²

CAFÉ

CIRCULAÇÃO

Á=10,65m²

HALL

Á=31,08m²

SUPERINT.

Á=14,63m²

Assessor

Á=7,38m²

COORDENAÇÃO DE GESTÃO

EDUCACIONAL

(13 LUGARES)

REUNIÃO

Á=19,85m²

Á=112,18 m²

DESCE

DESCE

(degrau h=
0,16m

)

SALA

PROFESSORES

SAN. FEM.

SAN. MASC.

RECEPÇÃO 1 E

SECRETARIA

(03 LUGARES)

CIRCULAÇÃO

COPA

SALA CONHECIMENTO

(30 LUGARES)

Á=41,16m²

SALA

APRENDIZAGEM

Á=39,50m²

SALA CONEXÃO

(20 LUGARES)

Á=60,52m²

SALA TECNOLOGIA

(20 LUGARES)

Á=59,07m²

Parede Drywall h=4,00m

Parede Drywall h=4,00m

CIRCULAÇÃO

A = 26,28 m²

Fosso

SAN. PNE

S
O

B
E

Projeção da marquise

DESCE

S
O

B
E

RAMPA

I = 7,07%

RAMPA

I = 7,07%

RAMPA

I = 7,07%

RAMPA

I = 7,07%

V
ão na alvenaria

6,20 x 1,40 x 0,85

Pele de vidro

P
ele de vidro

Pele de vidro

Vão na alvenaria
3,40 x 1,47 x 1,58

Painel - Brise Metálico

Pele de vidro Pele de vidro

Painel - Brise Metálico

Marquise -  ACM

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8802 SILVER GREY

OU SIMILAR

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8802 SILVER GREY

OU SIMILAR

PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8863 RAT SILVER GREY

OU SIMILAR

Vão na alvenaria
6,25 x 1,40 x 0,85

Vão na alvenaria
3,55 x 1,47 x 1,58

V
ão na alvenaria

6,20 x 1,40 x 0,90

Vão na alvenaria
3,40 x 1,47 x 1,83

Vão na alvenaria
6,25 x 1,40 x 0,90

Vão na alvenaria
3,55 x 1,47 x 1,83

PLANTA BAIXA - TÉRREO

Escala:1/100

PLANTA BAIXA - PRIMEIRO PAV.

Escala:1/100

VER DETALHE 01
PRANCHA 18/22

VER DETALHE 02
PRANCHA 19/22

VER DETALHE 05
PRANCHA 22/22

VER DETALHE 04
PRANCHA 21/22

PATAMAR

PATAMAR

VER DETALHE
PRANCHA 16/22

VER DETALHE
PRANCHA 17/22

C
A

L
H

A
 
M
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Á
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E
 
A
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O

 
G
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V

A
N
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Z

A
D

O

Ca
im

. 0
,5

%

TE
LH

A 
M

ET
ÁL

IC
A

 I=
5%

RUFO METÁLICO

RUFO METÁLICO

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L
I
C

O

PAREDE CORTA FOGO

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8802 SILVER GREY OU
SIMILAR

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTO EM ACM

UNI 8802 SILVER GREY OU
SIMILAR

Vão na alvenaria
3,87 x 1,47 x 1,58

Vão na alvenaria
3,87 x 1,47 x 1,58

Vão na alvenaria
3,87 x 1,47 x 1,83

Vão na alvenaria
3,87 x 1,47 x 1,83

P
ele de vidro

Pele de vidro

P
ele de vidro

Pele de vidro

S
O

B
E

LAJE

IMPERMEABILIZADA

VER DETALHE 01
PRANCHA 18/22

CASA DE

BOMBA

GRADIL METÁLICO
H = 1,50 m

HALL

ELEVADOR

SHAFT PARA
TUBO DE QUEDA

HALL

ELEVADOR
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SALA DO NOBREAK

Á=12,49 m²

DATA CENTER

Á=27,17 m²

ARQUIVO E

BIBLIOTECA

Á=173,02 m²
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PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TÍTULO DO DESENHO:

OCUPAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO:

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

ENDEREÇO:

PRANCHA:

Nº PARCIAL / Nº TOTAL

03/04

DATA:

ESCALA:

11/03/2022

PLANTA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, HIDRANTES E MANGOTINHOS E ALARME DE INCÊNDIO

CPF:957.732.741-91

CREA 120012494-4

Engenheira de Segurança do Trabalho

Analuiza de Paula Santos

1:100

ESTADO DE MATO GROSSO

CORPO DE BOMBEIROS

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO

APROVAÇÃO

Após análise, constatou-se a conformidade desse PSCIP com a

legislação.

Nº de aprovação

Data de aprovação 

Analista Chefe da Seção

 " SAÍDA DE EMERGÊNCIA"

LEGENDA DE PLACAS

DESCRIÇÃOSIMBOLOCÓDIGO QUANTIDADE

4

Extintor de incêndio 11

ALARME

DE INCÊNDIO

BOMBA

DE INCÊNDIO

SAÍDA

Placa de sinalização da botoeira do

alarme de incêndio

3

Placa de sinalização da botoeira da

bomba de incêndio

3

Placa de sinalização do abrigo da

mangueira e hidrante

3

1

Avisador Sonoro de Alarme de

Detecção de Incêndio

3

Sistema de hidrante

Luminária de emergencia tipo:

COMERCIAL

Sinalização de solo

3

14

30

Indicação dos sistemas de proteção contra

incêndios existentes na edificação

Esta edificação  esta dotada dos seguintes

Sistemas de Proteção Contra Incêndio:

. Acesso a Viaturas

. Controle de Materiais de Acabamento

. Iluminação de Emergência

. Saída de Emergência

. Sinalização de Emergência

.

Edificação de alvenaria

.

Em caso de emergência:

ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Policia Militar

. Alarme de Incêndio

. Resistência ao Fogo dos Elementos da Construção

. Hidrantes e Mangotinhos

.

. Brigada de Incêndio

. Extintores

Sistema de hidrante de recalque

Bomba de incêndio

Reserva técnica de incêndio

central de alarme

1

1

1

1

S3

100x300

(mm)

Sinalização de indicação de saída de

emergência

19

Sinalização de saída indicando o sentido para

esquerda 2

Sinalização de saída indicando o sentido para

direita

1

Extintor PORTÁTIL de incêndio a base de pó

químico seco

3

PQS 6 kg

AGUA 10L

Extintor PORTÁTIL de incêndio a base de

água pressurizada

5

S12

100x300

(mm)

S2

100x300

(mm)

S1

100x300

(mm)

M1

600x600

(mm)

E2

179x179

(mm)

E3

179x179

(mm)

E8

179x179

(mm)

E1

179x179

(mm)

E9

179x179

(mm)

E5

179x179

(mm)

E12

0

(mm)

S8

100x300

(mm)

Sinalização de saída de escada podendo ser

tanto para esquerda ou direita

1

PQS 10 kg

Extintor sobre rodas de incêndio a base de pó

químico seco

1

CO2 6KG

Extintor PORTÁTIL de incêndio a base de

gás carbônico

5

E5

179x179

(mm)

E5

179x179

(mm)

E5

179x179

(mm)

E5

179x179

(mm)

Detecção de fumaça

5

Detecção de fumaça entre piso

Detecção de Calor

Detecção de Calor entre piso

5

2

2
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PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TÍTULO DO DESENHO:

OCUPAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO:

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

ENDEREÇO:

PRANCHA:

Nº PARCIAL / Nº TOTAL

04/04

DATA:

ESCALA:

PLANTA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

6.8 DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB Nº 17/2020 do Corpo

de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

OBS: SERÁ INSTALADO DETECTORES DE FUMAÇA SOMENTE 

NO SUBSOLO NA ÁREA DA TI PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

CPF:957.732.741-91

CREA 120012494-4

Engenheira de Segurança do Trabalho

Analuiza de Paula Santos

11/03/2022
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ESCOLA DE GOVERNO 
 
  
Empreendimento: SEPLAG – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO   

                                                 ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Atividade do Empreendimento: Uso Educacional e Cultura Física, Divisão E – 4  

CNPJ: 03.507.415/0004-97 

Endereço do empreendimento:  Centro Político Administrativo, Bloco II, Rua C, Cuiabá- MT 

 

8 BRIGADA DE INCÊNDIO 

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 34/2020 do Corpo de Bombeiros 
Militar de Mato Grosso. 

 

8 BRIGADA DE INCÊNDIO 
DIMENSONAMENTO 

Divisão Grau de risco Tipo de Brigada Quantidade de colaboradores Quantidade de brigadistas 

E-4 BAIXO I  38 5 

 

* 14 Pessoas no Pavimento Superior  

* 12 Pessoas no Pavimento Térreo 

* 12 Pessoas no Pavimento Subsolo 

 

Até 10 pessoas adotar 4 Brigadistas, Acrescentar 1 para cada 15 pessoas.  

 

MÓDULOS E CARGA HORÁRIA MÍNIMA DO CURSO 

TABELA MODULOS  CARGA HORARIA 
MINIMA 

C.1 TEORIA 01 A 05 04 HORAS 

C.1 PRATICA 03 A 05 04 HORAS 
C.2 TEORIA 01 E 02 02 HORAS 
C.2 PRATICA 01  03 HORAS 
C.5 TEORIA 01 A 4 E 6 A 13 06 HORAS 
C.5 PRATICA 02 A 4 E 6 A 13 06 HORAS 

 
 
 

__________________________________________ 

Responsável Técnico  

Autor 

ANALUIZA DE PAULA SANTOS 

Eng. de Segurança do Trabalho 

CREA 120012494-4 
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