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Plano de face do rack (FD1)

Unidade de ventilação de teto - 1 vent.

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

UVT01

SW01
24xRJ45 (F)

GCF01

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)
5xRJ45 - Blindado

CT801

Esquema lógico (FD1)

Plano de face do rack (FD2)

Unidade de ventilação de teto - 1 vent.

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

UVT01

SW01
24xRJ45 (F)

GCF01

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)
8xRJ45 - Blindado

CT801

Esquema lógico (FD2)

Plano de face do rack (FD3)

Unidade de ventilação de teto - 1 vent.

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

UVT01

SW01
24xRJ45 (F)
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PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)
6xRJ45 - Blindado
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Esquema lógico (FD3)

Plano de face do rack (FD4)

Unidade de ventilação de teto - 1 vent.

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

UVT01

SW01
24xRJ45 (F)

GCF01

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)
6xRJ45 - Blindado
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Esquema lógico (FD4)

Plano de face do rack (FD5)

Unidade de ventilação de teto - 1 vent.

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

UVT01

SW01
24xRJ45 (F)
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24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)
2xRJ45 - Blindado
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Esquema lógico (FD5)

Plano de face do rack (FD6)

Unidade de ventilação de teto - 1 vent.

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

UVT01

SW01
24xRJ45 (F)

GCF01

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)
5xRJ45 - Blindado

CT801

Esquema lógico (FD6)

TÉRREO

SUPERIOR

(sem escala)

Esquema vertical de cabeamento

FD1 FD2

FD3 FD4 FD5 FD6

Legenda

Condulete LL

Condulete LR

Condulete T

P
C

Rack aberto

Tomada RJ45 a 3,00m do piso

03

02

01

OS PATCH PANEL SERÃO ORÇADOS COMO ITEM PERTENCENTES AO PROJETO DE REDE WIFI

OS RACKS QUE RECEBEM OS CABOS DA REDE WIFI SÃO PERTENCENTES AO PROJETO DE 

OS CONDUTOS UTILIZADOS EM PROJETO PARA A PASSAGEM DOS CABOS LÓGICOS, SÃO

PERTENCENTES AO PROJETO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

NOTAS IMPORTANTES

REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DA REFORMA GERAL

Identificação de Cabos:

Número do Último Par de Cabo

U = Cabo UTP Categoria 6, Fo = Cabo de Fibra Óptica.

Quantidade de Cabos

Número Sequencial do Ponto

Indicativo do Pavimento do Ponto

XX x CS U XP

XX-YYY a ZZZ

PT-XX-XXX

CS=Cabo Secundário, CP=Cabo Primário 

Indicativo da Quantidade de Pares do Cabo

Indicativo de Ponto

Indicativo do Pavimento do Ponto

Número do Primeiro Par de Cabo

Identificação de Pontos:

POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

LADO SUPERIOR

(EIA/TIA-568/A)

POLARIZAÇÃO

PAR 2

PAR 2 - BRANCO/LARANJA

PAR 4 - BRANCO/MARROM

PAR 1 - BRANCO/AZUL

(BR/LR)

PAR 4

(BR/MR)

(BR/AZ)

(BR/VD)

PAR 1

PAR 3

PAR 3 - BRANCO/VERDE

CORDÃO EXTRA-FLEXÍVEL

COM 4 PARES (NÍVEL 5)

CONECTA AO PATCH PANEL

PATCH CORDs PARA CONEXÕES

CONECTOR TIPO RJ-45

DE 8 VIAS (CAT. 6)

CONECTA AO HUB

CONECTOR TIPO RJ-45

DE 8 VIAS (CAT. 6)

PONTO DE WIFI

PAREDE

  TIRANTE

CHUMBADOR

DE CAB. EST.

SUPORTE - HORIZONTAL

ELETRODUTO GALVANIZADO

CHUMBADOR

ELETROCALHA PARA PONTO

INFRAESTRUTURA PARA PONTO DE WIFI

ASSUNTO ESCALA INDICADA FOLHA

DATA

03/03DESENHO

Tx. Ocupação Nº de PisosCoef. Aprov.

ESTATÍSTICASÁREAS

Tx. Permeab.

OBRA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

AUTOR DO PROJETO

CPF/CNPJ.:

INSCR. CADASTRAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JANEIRO/2022

PROJETO DE REFORMA SEPLAG

PROJETO DE WIFI
FASE: PROJETO BÁSICO

PROJETO DE WIFI
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RUA C, BLOCO II,  CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ- MT

DETALHES TÉCNICOS

JOÃO WALLAS LIMA DE JESUS
ENGENHEIRO ELETRECISTA
CREA: 8766 D/RO - 52441MT

JOÃO WALLAS

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8


	Sheets and Views
	PRANCHA A0

	Sheets and Views
	PRANCHA A0

	Sheets and Views
	PRANCHA A0


