6.3) SAIDA DE EMERGENCIA

6.3 SAIDAS DE EMERGENCIA
PAVIMENTO TERREO
*Distancia a percorrer para Construcéo anterior a 1984
Divisao D-1
Altura 3,97
Acesso e descarga 100
Tabela 1 Escadas e rampas 75
Portas 100
Tabela 2 Existente 60m + 30% =78m
Tabela 3 Tipo de Escada EP
Quantidade de Saidas Existentes 5
Populacao Total 392
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6.5 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
Esta medida de seguranca foi dimensionada atendendo a NTCB N° 15/2020 do Corpo
de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

TIPO 6.6 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
CARACTERISTICAS / DIMENSOES
Forma Cor do fundo Cor do simbolo
Triangular Amarelo Preto
Alerta Distancia de visualizagao Lado, altura ou diametro Altura de instalagao
(m) (m) (m)
8m 272m 1,80m
TIPO 6.5 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
CARACTERISTICAS / DIMENSOES
Forma Cor do fundo Cor do simbolo
Retangular Verde Fotoluminescente

Orientacao & - I hiciacia de visualizagdo | Lado, altura ou diametro | Altura de instalagao

Salvamento
(m) (m) (m)
20m 316m 1,80 ou Acima da Porta
TIPO 6.5 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
CARACTERISTICAS / DIMENSOES
Forma Cor do fundo Cor do simbolo
Quadrado Vermelho Fotoluminescente
Equipamento Distancia de visualizagcdo Lado, altura ou diametro Altura de instalagao
(m) (m) (m)
16m 358m 1,80m

TIPO 6.5 SINALIZAC}AQ DE EMERGENCIA
CARACTERISTICAS / DIMENSOES
Forma Cor do fundo Cor do simbolo
Circulagao Branco Fotoluminescente
Proibigao Distancia de visualizagao Lado, altura ou diametro Altura de instalagao
(m) (m) (m)
10m 252m 1,80m Ver detalhe
especifico Ver detalhe
especifico 1
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DIRETORIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

APROVACAO

Apos analise, constatou-se a conformidade desse PSCIP com a

legislagéao.

N° de aprovacéo

Data de Aprovagéo / /

Analista Chefe de Sessao

PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

(X) Novo () ATUALIZAGAO DE PSCIP N=: () SUBSTITUIGAO DE PSCIP N=:

Governo de

Mato GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Grosso

TITULO DO DESENHO:

PLANTA DE SAIDAS DE EMERGENCIA, EXTINTORES, SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, HIDRANTES E MANGOTINHOS E ALARME DE INCENDI]
OCUPAGCAOQ:
D —1 SERVIGO PROFISSIONAL

RAZAO SOCIAL:
SEPLAG — SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEGAMENTO E GESTAO

NOME FANTASIA:
SEPLAG

CNPJ/CPF:  03.507.415/0004—97

ENDERECO:
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, BLOCO C, RUA Ill, CUIABA — MT

RESPONSAVEL TECNICO:

Ligia de Souza Rodrigues
Arquiteta e Seguranga do Trabalho
CAU A428396
CPF:983.897.771-34

DATA:  26/11/2021 PRANCHA:

ESCALA:
3B/04

REVISAO: N° PARCIAL / N° TOTAL
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6.8 DETECCAO DE INCENDIO
Esta medida de seguranga foi dimensionada atendendo a NTCB N° 17/2020 do Corpo
de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

6.8 DETECGCAO DE INCENDIO
DETECCAO
- . CONVENCI
Tipo de sistema ONAL
Tipo de teto PLANO
Area de cobertura para o circuito de detec¢ao convencional -
Numero de circuitos de detecgao 1
Quantidade de detectores por circuito 176
Tipo de detector PONTUAL
PONTUAIS
Altura de instalagao 3,97M/3,65M
Area de cobertura 81M2
Distancia da parede lateral ou vigas PELO
MENOS 1M
Distancia do teto 0
Espacamento entre detectores VARIAVEL
LINEARES
Distancia entre emissor e receptor 3M
Area de cobertura 81M2
Distancia entre os feixes de dois detectores adjacentes 10M
Quais materiais combustiveis no ambiente A B, C
A . PELO
Distancia dos detectores das paredes anteriores MENOS 1M
PP . PELO
Distancia dos detectores das paredes laterais MENOS 1M
Tipica do ambiente 25
TEMPERATURA Maxima do teto 50°
Atuacdo do detector 0-50°
CENTRAL
Tipo de central Enderecavel
Quantidade de enderecos 176
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ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS | .
DIRETORIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

APROVACAO

Apos andlise, constatou-se a conformidade desse PSCIP com a
legislagéao.

N° de aprovacgéao

Data de Aprovacao / /

Analista Chefe de Sessao

PROCESSO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO

(X) Novo () ATUALIZAGAO DE PSCIP N=: () SUBSTITUIGAO DE PSCIP N*:

Governo de

Mato GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Grosso

TITULO DO DESENHO:

PLANTA DE DETECCAO DE INCENDIO

OCUPACAO:
D —1 SERVIGO PROFISSIONAL

RAZAO SOCIAL:
SEPLAG — SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEGAMENTO E GESTAO

NOME FANTASIA:
SEPLAG

CNPJ/CPF.  03.507.415/0004—-97

ENDERECO:
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, BLOCO C, RUA lll, CUIABA — MT

RESPONSAVEL TECNICO:

Ligia de Souza Rodrigues
Arquiteta e Seguranga do Trabalho
CAU A428396
CPF:983.897.771-34

DATA: 26/11/2021 PRANCHA:

ESCALA:
4A/04

REVISAO: N° PARCIAL / N° TOTAL
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Escala  1:200
ESTADO DE MATO GROSSO

CORPO DE BOMBEIROS _ R
DIRETORIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

APROVACAO

Apos analise, constatou-se a conformidade desse PSCIP com a

legislagéao.

N° de aprovagéo

Data de Aprovagéo / /

Analista Chefe de Sessao

PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

(X) Novo () ATUALIZAGAO DE PSCIP N=: () SUBSTITUIGAO DE PSCIP N=:

Governo de

Mato GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Grosso

TITULO DO DESENHO:

PLANTA DE DETECCAO DE INCENDIO

OCUPACAO:
D —1 SERVIGO PROFISSIONAL

RAZAO SOCIAL:
SEPLAG — SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEGAMENTO E GESTAO

NOME FANTASIA:
SEPLAG

CNPJ/CPF: 03.507.415/0004—97

ENDERECO:
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, BLOCO C, RUA lll, CUIABA — MT

RESPONSAVEL TECNICO:

Ligia de Souza Rodrigues
Arquiteta e Seguranga do Trabalho
CAU A428396
CPF:983.897.771-34

DATA:  26/11/2021 PRANCHA:

ESCALA:
4B/04
REVISAO: N° PARCIAL / N° TOTAL
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