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Unidade de ventilação de teto - 2 vent.
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Guia para cabos - fechado
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Bandeja 19" - fixação 4 pontos
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Esquema lógico (FD1)

PATCH CORD OS PATCVH PANELS SERÃO IDENTIFICADOS

POR CORES, CONFORME O SEGUINTE CÓDIGO:

CABEAMENTO HORIZONTAL: AZUL
REDE DE TELEFONIA: VERDE

LADO SUPERIOR

019 020 021 022 023 024

1 2 3 4 5 6 7 8

VISTA LATERAL
(EIA/TIA-568/A)

POLARIZAÇÃO

019 020 021 022 023 024

VISTA SUPERIOR
PAR 4 - BRANCO/MARROM

PAR 2 - BRANCO/LARANJA

PAR 1 - BRANCO/AZUL

PAR 3 - BRANCO/VERDE

(BR/AZ)
PAR 1

PAR 3
(BR/VD) (BR/MR)

PAR 4
(BR/LR)

PAR 2

POLARIZAÇÃO DE TOMADAS

DE COMUNICAÇÃO RJ-45

GUIA PARA CABOS FECHADO,
EM CHAPA DE AÇO, #1,2mm,

COM ALTURA DE 1U

ORGANIZAÇÃO DE CORDÕES E

IDENTIFICAÇÃO NOS PATCH PANEL's

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVA

REF.: PANDUIT OU EQUIVALENTE

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVA

REF.: PANDUIT OU EQUIVALENTE

ÁREA ADESIVA TRANSPARENTE

ÁREA PARA IDENTIFICAÇÃO

(TOTALMENTE PREENCHIDA)
C-12
C-12
C-12
C-12

ETIQUETA PARA
CABOS DE ENERGIA

ÁREA ADESIVA TRANSPARENTE

1P-001
ÁREA PARA IDENTIFICAÇÃO

(TOTALMENTE PREENCHIDA)

1P-001
1P-001
1P-001

ETIQUETAS PARA
CABOS DE DADOS

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA

CABOS DE ENERGIA E COMUNICAÇÃO

Legenda das indicações

RJ45(1)
Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa

RJ45(1)
Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - média

RJ45(2)
Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa

CZ
Cruzeta (X) 90° - 100x50mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

CH
Curva horizontal 90° sem tampa - 50x50mm

TH T horizontal 90° - 150x50mm

TH T horizontal 90° - 50x50mm

40U
Gabinete 19" - porta acrílico cristal - 40U x 670mm

Legenda

Condulete E

Cruzeta (X) 90°

Curva horizontal 90°

P
C

Rack padrão

Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso

Tomada RJ45 a 0,30m do piso

Tomada RJ45 a 1,10m do piso

ELETROCALHA

À CADA 2,0mts.

VERGALHÃO Ø3/8"

SUSTENTAÇÃO

E BUCHA

PARAFUSO

ELETROCALHA

PAREDE

PERFILADO (38x38)mm

PERFURADO SEM TAMPA

MÃO FRANCESA

SIMPLES

ARR-LISA/ARR-PRESSÃO

2 PORCAS SEXTAVADAS

FIXAÇÃO DA ELETROCALHA NO TETO

DETALHE GENÉRICO

SEM ESCALA
FIXAÇÃO DA ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO

SEM ESCALA

BUCHA E ARRUELA LISA

FERRO GALV. Ø3/4" À Ø11/2"

FERRO GALVANIZADO

ELETRODUTO EM

Ø3/4" À Ø11/2"

SUPERIOR OU INFERIOR

P/ ELETRODUTO DE

Ø3/4" À Ø1/1.4".

ELETROCALHA

SAÍDA HORIZONTAL

DETALHE INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM CONDULETES

SEM ESCALA

1 1 1 1 1 1 1 1

DETALHE DE CRIMPAGEM DE CABO

UTP - CONETOR RJ-45 PADRÃO T-568A

SEM ESCALA
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TOMADA DUPLA TELEFONE / LÓGICA

SEM ESCALA

Legenda

Caixa de passagem de sobrepor no teto

30x30x15cm

44U

RJ45(2)

RJ45(1)

PT TE 75

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

Legenda das indicações

CT8

44U

GCF

PP

SW

RJ45(1)

RJ45(2)

UVT

8 tomadas 2P+T, 10A

Aberto c/ guias de cabo - 19" - pé niveladores - 44U

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

Switch 10/100Mbps - BaseTX

Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 1 módulo - baixa

Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 2 módulos - baixa

Unidade de ventilação de teto - 2 vent.

Notas

ELETRODUTOS:

Aparente - Ferro Galvanizado - 3/4";

Corrugado reforçado laranja;

ELETROCALHAS:

Saída horizontal - 3/4" Saída horizontal - 1"

Perfurada tipo "U" ;

Quando não cotados - utilizar #50x50mm

Fixação das eletrocalhas com mão francesa fixada em alvenaria.

CONDULETES/ACESSORIOS:

Quando não cotados - utilizar 3/4";

Sealtube;

PT TE 1

PT TE 1

Rack aberto com guias de cabo - 19"

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

P
C

CURVA DE INVERSÃO 90º

CURVA DE INVERSÃO 90º

ELETROCALHA

DETALHE 04

SAÍDA / ENTRADA DO RACK PARA ELETROCALHA DE

CABEAMENTO ESTRUTURADO

S/ ESCALA

R

A

C

K

ELETRODUTO VEM

DA ELETROCALHA

DE ENERGIA

ELETRODUTO VEM

DE CAB. ESTRUTURADO

DA ELETROCALHA

DETALHE 10

DESCIDA DO PONTO DE WIFI

PARA TOMADA BAIXA

S/ ESCALA

CAB. ESTRUTURADO

ELETROCALHA DE

DE ENERGIA

ELETROCALHA

DETALHE 18

POSIÇÃO DA ELETROCALHA

DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E

ELETROCALHA DE ENERGIA

S/ ESCALA

DA ELETROCALHA

ELETRODUTO VEM

DE CAB. ESTRUTURADO

DA ELETROCALHA

ELETRODUTO VEM

DE ENERGIA

DA ELETROCALHA

ELETRODUTO VEM

DE ENERGIA

DETALHE 15

FISCALIZAÇÃO: DESCIDA ELETRODUTO PARA

TOMADAS DE COMPUTADOR

S/ ESCALA

1.10

0.30 0.40

2.00

TOMADA DE

PONTO DE

ENERGIA

LÓGICA

QUE ESTIVEREM PRÓXIMOS ENTRE SI,

OS PONTOS INDICADOS EM PLANTA BAIXA

DEVERÃO ESTAR ALINHADOS, SEMPRE QUE POSSÍVEL

DETALHE 07

ALINHAMENTO DE PONTOS

S/ ESCALA

ASSUNTO ESCALA INDICADA FOLHA

DATA

01/03DESENHO

Tx. Ocupação Nº de PisosCoef. Aprov.

ESTATÍSTICAS

ÁREAS

Tx. Permeab.

OBRA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

AUTOR DO PROJETO

CPF/CNPJ.:

INSCR. CADASTRAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JANEIRO/2022

PROJETO DE REFORMA SEPLAG

PROJETO DE LÓGICA
FASE: PROJETO BÁSICO

PROJETO DE LÓGICA
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RUA C, BLOCO II,  CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ- MT

IVAN MONTEZANO JUNIOR
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA MT023907 RN 1210007401

JOÃO WALLAS
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Plano de face do rack (FD2)

Unidade de ventilação de teto - 2 vent.

Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

Bandeja 19" - fixação 4 pontos
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Legenda das indicações

CXPAS
Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm

RJ45(1)
Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa

RJ45(1)
Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - média

RJ45(1)
Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - média

RJ45(2)
Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa

RJ45(6) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 6 módulos - baixa placa 4x4"

CZ
Cruzeta (X) 90° - 300x50mm

CH Curva horizontal 90° - 100x50mm

CH Curva horizontal 90° - 200x50mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

RC
Redução concêntrica - 100x50x50mm

TH T horizontal 90° - 100x50mm

TH T horizontal 90° - 150x50mm

TH T horizontal 90° - 200x50mm

TH T horizontal 90° - 300x50mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

40U
Gabinete 19" - porta acrílico cristal - 40U x 670mm

44U
Gabinete 19" - porta acrílico cristal - 44U x 770mm

Legenda

Caixa de passagem

Condulete C

Condulete E

Condulete T

Cruzeta (X) 90°

Curva horizontal 90°

Ponto rede lógica no piso

P
C

Rack padrão

Redução concêntrica

Saída dupla para eletroduto

Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Tomada RJ45  a 1,10m do piso

Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 6 módulos a 0,30m do piso

Tomada RJ45 a 0,30m do piso

Tomada RJ45 a 1,10m do piso

Plano de face do rack (FD3)

Unidade de ventilação de teto - 2 vent.

Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

Bandeja 19" - fixação 4 pontos

Plano de face do rack (FD4)

Unidade de ventilação de teto - 2 vent.

Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

Bandeja 19" - fixação 4 pontos

Plano de face do rack (FD5)

Unidade de ventilação de teto - 2 vent.

Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

Bandeja 19" - fixação 4 pontos

Plano de face do rack (FD6)

Unidade de ventilação de teto - 2 vent.

Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

8 tomadas 2P+T, 10A

Bandeja 19" - fixação 4 pontos
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SEM ESCALA

SUGESTÃO DE LOCAÇÃO DO ROTEADOR

(OPCIONAL, VER MANUAL)

LIGAÇÃO DO CABO TELEFÔNICO

SEM ESCALA

EXEMPLO DE LIGAÇÃO LÓGICA

SEM ESCALA

  DE TRES VEZES O LADO DA CAIXA. 

- AS TERMINACÕES DAS TUBULACÕES TERAO BUCHAS E ARRUELAS METALICAS.

- DEVERÁ SER DEIXADA EM CADA CAIXA DE SAIDA OU PASSAGEM, UMA FOLGA NOS CABOS

- TODA A TUBULACAO SERA GUIADA COM ARAME GALVANIZADO COM Ø = 1,65mm ou n° 14 AWG.

- OS CABOS DEVEM IR DIRETO AS CENTRAIS DE DADOS/VOZ 

- OS CABOS NÃO DEVERÃO TER EMENDAS AO LONGO DO SEU TRAJETO.

03

02

01

05

04

 TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,

 DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO  EM QUESTÃO.

 UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO,

 OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM

 SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS 

 DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS  FLEXÍVEL

 AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM 

 QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.

 PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.

 COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.

 CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE E ELETRODUTO ROSCÁVEL NO TETO.

06 TODAS AS ELETROCALHAS DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO BARRAMENTO DE ATERRAMENTO DE  

TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CABOS DE COBRE ISOLADO #10,0MM2, CONECTADOS A ELETROCALHA.

07 A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.

08

NA SALA DE TELECOMUNICAÇÕES, DEVERÁ SER INSTALADA UMA BARRA DE ATERRAMENTO - TMGB - ONDE

TODOS OS ARMÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÃO SER CONECTADOS.

TOMADA RJ-45 VOZ

TOMADA RJ-45 DADOS

CX. PAS. 4x2

ELETRODUTOS NÃO COTADOS, SÃO 3/4"

OS CABOS DE DADOS E VOZ, SERÃO TODOS DE CATEGORIA 6

09

10

V. FRONTALV. LATERAL

SEM ESCALA

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SOBRE O FORRO

DETALHE GENÉRICO

VISTA SUPERIOR 

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

SEM ESCALA

SUPORTE DE ELETROCALHA POR VERGALHÃO

DETALHE DE FIXAÇÃO DA ELETROCALHA

SEM ESCALA

DETALHE DA CAIXA R1

PLANTA BAIXA E CORTES

CAIXA DE TELEFONIA

TAMPA FERRO FUNDIDO

TELEFONE

TIPO R1 - 60x35x50cm

ALVENARIA 

DE RESERVA

BRITA

DRENO

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

DG

CPCT(PABX)

CENTRAL

SERVIDORES

DE DADOS

DISTRIBUIDOR

RACK A1

SEM ESCALA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

DIAGRAMA DE BLOCOS

NA PARTE POSTERIOR DO RACK 

RÉGUA COM TOMADAS FICARÁ

RACK 

GABINETE RACK PADRÃO 19" , COM DOIS ORGANIZADORES DE CABOS

VERTICAIS E UM SUPERIOR,  COM DIMENSÕES DE: ALTURA 20U (899mm-ÚTIL) x

LARGURA 19" (465mm) x PROFUNDIDADE 570mm CONSTRUIDAS EM CHAPA DE

AÇO COM 1,50mm DE ESPESSURA, NO MÍNIMO, BASE COM 2,65mm, PORTA

FRONTAL  EM ACRÍLICO COM LINGUETA E CHAVE, TAMPAS LATERAIS E  DE

FUNDO CEGAS, TETO EM CHAPA COM 4 MINI VENTILADORES MONTADOS +

CONTROLE, PINTURA ELETROSTÁTICA  À BASE DE EPOXI.

VISTA FRONTAL DO RACK 

SEM ESCALA

LEGENDA:

NOTA:

Identificação de Cabos:

Número do Último Par de Cabo

U = Cabo UTP Categoria 6, Fo = Cabo de Fibra Óptica.

Quantidade de Cabos

Número Sequencial do Ponto

Indicativo do Pavimento do Ponto

XX x CS U XP

XX-YYY a ZZZ

PT-XX-XXX

CS=Cabo Secundário, CP=Cabo Primário 

Indicativo da Quantidade de Pares do Cabo

Indicativo de Ponto

Indicativo do Pavimento do Ponto

Número do Primeiro Par de Cabo

Identificação de Pontos:

**

*

SEM ESCALA

CABO MULTI - LAN - EIA/TIA - 568A

CATEGORIA 6  -  MODULAR JACK 8 POSIÇÕES

S/ESCALA

DETALHE: CAIXA 4X2"

PONTO DE DADOS/VOZ

ASSUNTO ESCALA INDICADA FOLHA

DATA

03/03DESENHO

Tx. Ocupação Nº de PisosCoef. Aprov.

ESTATÍSTICAS

ÁREAS

Tx. Permeab.

OBRA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

AUTOR DO PROJETO

CPF/CNPJ.:

INSCR. CADASTRAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JANEIRO/2022

PROJETO DE REFORMA SEPLAG

PROJETO DE LÓGICA
FASE: PROJETO BÁSICO
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